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CAIET DE SARCINI

PROIECTARE $I EXECUTIE ILUMINAT ARHITECTURAL CLADI L
VALOARE CULTURALA SITUATE iN PERIMETRUL PIATA LIBERRx]
MUNICIPIUL BAIA MARE

A. DESCRIERE GENERALA

Municipiul Baia Mare este intr-o continud dezvoltare din punct de vedere
urbanistic §i edilitar, iar serviciile comunitare de utilititi publice cunosc o permanenti
extindere. Sistemul de iluminat public al Municipiului Baia Mare a cunoscut un amplu
proces de reabilitare i modernizare, intre anii 2004-2012, inclusiv in ceea ce prlveste
iluminatul arhitectural. Din punct de vedere al reahzaru iluminatului arhitectural, in
aceastd perioadd au fost puse in valoare o serie de obiective. Prin prezenta investi;ie se
urmdreste realizarea iluminatului arhitectural aferent imobilelor amplasate in perimetrul
Pietei Libertdtii din Municipiul Baia Mare, prin punerea in evidenti pe timp de noapte, din
punct de vedere luminotehnic, a eclementelor arhitecturale specifice de pe fatadele
principale si acoperisurile imobilelor amplasate in perimetrul Pietei Libertiitii din
Municipiul Baia Mare.

Cerintele angajatorului fac parte integrantd din documentatia pentru atribuirea
contractului si constituie ansamblul de cerinfe pe baza cirora se elibereazi, de citre
fiecare ofertant, propunerea tehnici. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse
pentru incheierea contractului. Oferta ce va cuprinde caracteristici tehnice sau categorii de
lucrdri sub aceste cerinte va fi respinsi ca ofertd neconformi. Autoritatea Contractant3
doreste ca viitorul executant si furnizeze pe durata contractului informatii privind
activitatea desfasurati la orice solicitare din partea sa, sau a reprezentantului Autorititii
Contractante. De asemenea, executantul va trebui s3 tind cont de faptul ci nerespectarea
instructiunilor Autoritatii Contractante va conduce la aplicarea penalititilor, in situatia in
care acesta nu respectd angajamentele privind executarea lucririlor in conformitate cu
contractul.

B. DENUMIREA ACHIZITIEI
«PROIECTARE SI EXECUTIE ILUMINAT ARHITECTURAL CLADIRI CU
VALOARE CULTURALA SITUATE iN PERIMETRUL PIATA LIBERTATII DIN
MUNICIPIUL BATIA MARE »

C. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Municipiul Baia Mare

D. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
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Municipiul Baia Mare — Primarul Municipiului Baia Mare

E. CRITERII DE SELECTIE

Mun1c1p1ul Baia Mare va angaja prin procedura ach1z1t1e directd un Executant capabﬂ sa
asigure proiectarea si executia lucrdrilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
Anuntul de participare gi documenta]:ia de licitatie se va publica pe site-ul Municipiului
Baia Mare, la adresa www.baiamare.ro.

F CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI
Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractanti este ,,Pretul cel mai sciizut”,

G DURATA CONTRACTULUI
Municipiul Baia Mare va incheia un contract pe maxim 4 luni cu un singur operator
economic. :

H. OBIECTUL CONTRACTULUI:
«PROIECTARE SI' EXECUTIE ILUMINAT ARHITECTURAL CLADIRI CU
VALOARE CULTURALA SITUATE IN PERIMETRUL PIATA LIBERTATII DIN
MUNICIPIUL BAIA MARE »
Municipiul Baia Mare doreste puncrea in valoare a clidirilor istorice, simbol al orasului,
situate Tn Piata Libertitii.
In temeiul art. 6 din Legea nr. 230/2006, pentru organizarea si desfisurarea serviciului de
iluminat public, trebuie sé se asigure satisfacerea unor cerinte i nevoi de utilitate publici
ale comunitétilor locale, §i anume :
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului §i a calitatii vietii ;
b) cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunitatilor
locale, precum sia gradqui de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale ;
¢) punerea in valoare, prin iluminatul adecvat, a elementelor arhitectonice si
' peisagistice ale localltagllor precum §i marcarea evenimentelor festive si a
sirbatorilor legale sau religioase ;
d) sustinerea gi stimularca dezvoltirii economico-sociale a localitifilor ;
¢) functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd, rentabilitate si eficienta
economicé a infrastructurii aferente serviciului.
Functionarea serviciului de iluminat public trebuie s se desfisoare pentru :
a) satisfacerea interesului general al comunititii ;
b) satisfacerea cit mai completd a cerintelor beneficiarului ;
c) intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunititilor locale ;
d) asigurarea dezvoltérii durabile a unitdtilor administrativ-teritoriale ;
¢) cresterea gradului de securitate 1nd1v1duala si colectivd in cadrul comunitatilor
locale ;
f} punerea in valoare, prin 11um1nat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale locahtatﬂor
g) ridicarea gradului de 01V1l1zat1e a confortului §i a calltatu vietii ;
h) mérirea gradului de siguranti a circulatiei rutiere si pietonale ;
i) crearea unui ambient plicut ;
j) cregterea oportunititilor rezultate din dezvoltarea turismului.

I DESCRIEREA LUCRARILOR:
Prin proiectul tehnic se stabilesc condi‘,[iile de desfasurare a lucrdrilor de iluminat
arhitectural a imobilelor amplasate in perimetrul Pietei Libertitii din mumclpml Baia
Mare, nivelul de calitate si condlmle tehnice necesare functlonaru acestui serviciu in
cond1t11 optime de eﬁc1en;a si siguranta.
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Pentru realizarea. iluminatului arhitectural a imobilelor amplasate in perimetrul Pietei

Libertatii, in urma Studiului de Fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 419/2014, s-a ales

varianta utilizirii aparatelor de iluminat echipate cu LED, si se va avea tn vedere ca :

a) aparatele vor fi montate pe stilpii metalici ornamentali existenti in Piata Libertitii ;

b) culoarea proiectoarelor si a capacelor lor vor fi de culoare cu cea a stalpilor
(negru);

c) cablul de alimentare a proiectoarelor va fi de tip MYYM 3x1,5 mmp (gri sau
negru);

d) prinderea proiectoarelor pe stalpii existenti se va realiza prin intermediul unor
confectii metalice negre de forma cit mai apropiati cu consolele existente;

€) In dreptul fiecirui stdlp se va monta cite o dozd de derivatie, dimensiuni
80x80x45mm, cu grad de protectie IP65, previzuti cu cleme serie in care se vor
realiza conexiunile ;

f) alimentarea cu energie electricd a instalatiei de iluminat arhitectural se va realiza
din reteaua subterani existentd in zoni ;

g) pentru punerea in valoare a brazilor si castanilor existenti in piatd se vor folosi 10
proiectoare cu 24 Led-uri incastrate la nivelul solului, alimentate LES (MCCG
3x2,5mmp) din cutiile existente In zon#, §i demontarea celor 6 proiectoare cu
halogenurd metalici existente.

CONDITII TEHNICE

1. Conditii de calitate ale principalelor materiale si echipamente utilizate in
lucrare - '

Toate materialele utilizate in realizarea lucrarilor proiectate trebuie si fic omologate,
produse conform standardelor respective si marcate CS/CE. Acestea trebuie si fie
instalate si utilizate in conditii previzute de acestea.

Executantul are responsabilitatea pentru - asigurarea calititii componentelor
‘echipamentelor si va dovedi cd materialele §i/ sau echipamentele corespund cerintelor.
Acest lucru va fi dovedit prin certificate de calitate si declaratii de conformitate.
Proiectoarele i echipamentele folosite in aceastd lucrare vor fi Insotite de urmatoarele:
- Cartea (figa) tehnica;

~ Declaratie de conformitate ISO9001; ROHS; ESO 14001 sau echivalent;

- Certificat de calitate si certificate de garantie — eliberat de producitor.

2. Caracteristicile tehnice ale materialelor principale
S-au estimat ca fiind necesare urmitoarele echipamente:

LUCRARI UM STADII
FIZICE

- Proiector LED, 33W, focalizare largé buc 79

- Proiector LED, 33W, focalizare liniarg buc 13

- Proiector LED, 19W, focalizare cilindrica buc 2

~ Proiector LED, 19W, focalizare circulara buc 9

- Proiector Tncastrat 24W, alb rce, unghi mediu | buc 10

- Retea LES km 0,050

- Coloane n stalpi (MZZM 3 x 1,5 mmp km 0,410

- Console (confectii prindere proiectoare) buc 103
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Locurile de amplasament ale punctelor luminoase noi gi ale cutitlor existente in zona
se regisesc in planul de trasee si amplasamente (planga 1/1) din Studiul de
Fezabilitate, anexat prezentului caiet de sarcini.

Toate echipamentele folosite vor respecta urmétoarele caracteristici:

- Clasa de izolatie [

- Grad de protectie IP 65

- Grad de protectie IK08

- Carcasa din Al — turnat

- Garnituri din silicon

- Piesele exterioare de prmdere din otel inoxidabil.

Spec1ﬁca;111e tehnice minime pentru fiecare tip de echipament sunt anexate prezentulm
caiet de sarcini: (Anexa B) din Studiul de Fezabilitate.

3. Operatorii economici vor avea in vedere:

a.) respectarea legislatiei, a normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind protectia
muncii, protectia mediului;

b.) in elaborarea proiectului tehnic §i in executia lucrérii vor respecta prevederile: Ord. 38
/2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice - NTE
007/08/00 SI ANEXELE; Dec. 1424 /2006 - Normativ privind metodele si elementele de
calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice- NTE 005 PE 013; Dec. 269
/2003 - Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatii electrice de distribufie de 1 - 110 Kv; Ord. 02 /2003 - Normativ privind alegerea
izolatiei, coordonarea izolatiei §i protectia instalatiilor electroenergetice impotriva
supratensiunilor - NTE 001/03/00; Legea nr. 10/2005 privind calitatea in constructii.

K. CERINTE MINIME IMPUSE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA A
OFERTANTULUI

1. Experienta similari :
Se va prezenta o listd a lucrdrilor executate In ultimii 5 ani “Declaratie privind lista

principalelor lucrdri executate”, care vor contine valori, perioada si locul executiei -

lucririlor, beneficiari, 1nd1ferent dacd acegtia sunt autorititi contractante sau chentl'
privati. La fiecare lucrare prezentatd in listd, se va anexa obhgatorlu

. Contractul aferent (copie dupd paginile din care si reiasd firmele contractante,
numdrul contractului, valoarea contractului si semnéturile).
) Recomandare sau document constatator din parteca beneficiarului (original, copie

conform cu originalul sau copie legalizatd), cu privire la modul de desfasurare al contractului.
Recomandarea/documentul constatator trebuie s aibd ¢l putin calificativul “bine™ si trebuie s&
confind numdr de inregistrare, data, contractul la care se face referire, numele in clar al
persoanelor care semneazi, semnéturile si stampila unitétii.

. Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor, fird obiectii, semnat de membrii
comisiei (original, copie conform cu originalul sau copie legalizatd).

2. Capacitatea profesionali - Informatii referitoare la personalul de conducere
-Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de Licentd ANRSC clasa I si de angajati cu
contracte de munca/ contracte de colaborare, astfel:
- Ingineri electroenergeticieni;
- Ingineri/subingineri constructori;
- Electricieni autorizati ANRE:
« pgrupalll A;
+ grupa Il B;
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+ grupallA;

« grupa I B;
+ grupa [A;
= grupa [ B.

De asemenea, trebuie sid faci dovada angajarii sau incheierii unui contract/acord de
colaborare cu:

¢ Un verificator de proiect;

» Un responsabil tehnic cu executia;

» Un sef de santier — inginer in specialitatea electroenergetica - absolvent cu diploma de
licen{d in domeniul respectiv, cu cel putin 5 ani experientd generald in derularca unor
lucriri similare; se va anexa CV-ul si copic dupi contractul de muncé, sau copie dupd
contractul de colaborare cu o persoand fizicd autorizata.

e Un responsabil cu controlul tehnic de calitate - inginer in specialitatea
electroenergetici - absolvent cu diploma de licentd In domeniul respectiv, cu cel putin 3 ani
experientd generald in derularea unor lucriri similare; se va anexa CV-ul, copie dupi
contractul de munca, sau copie dupa contractul de colaborare cu o persoand fizicd autorizata.

e Un responsabil cu protectia muncii - inginer responsabil SSM (securitate §i sinatate in
munci) autorizat, cu cel putin 3 ani experientd specificd in derularea unor lucrdri similare; se
va anexa CV-ul si copie dupi contractul de munci, sau copie dupi contractul de colaborare cu
0 persoand fizicd autorizati.

In situatia in care ofertantul nu are angajat personalul responsabil cu execufia lucrdrilor,
minim solicitat, se vor prezenta contractele/conventiile de colaborare intre persoana fizicd
autorizatd respectivi si ofertant.

Personalul minim solicitat trebuie angajat cel pufin pe perioada de executie a lucrérilor.
Fiecare specialist va prezenta obligatoriu o declaratie de disponibilitate.

Toate documentele (certificate, autorizatii, acte emise de institutiile  statului,
contracte/conventii de colaborare, etc.), trebuie sé fie valabile la data deschiderii ofertei.

e Informatii privind numirul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani — Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
st al cadrelor de conducere.

Ofertantul trebuie sa detina atestare ANRE tip A, B,C1B, C2B.
Sistemul de management trebuie sa cuprinda certificari pentru proiectare retele electrice.

e Ofertantul trebuie si demonstreze cel putin accesul la resursele tehnice pe care
acesta o mentioneazd in cadrul Propunerii tehnice ca fiind utilizati pentru realizarea
lucrarilor. .

Echipamente, utilaje necesare pentru executarea contractului: Ofertantul trebuie sa facd
dovada detinerii in proprietate/ a unor contracte de inchiriere/ leasing/alte documente de
punere la dispozitie a urmatoarelor u tilaje $i mijloace de transport necesare realizirii
lucrarii:

- Autobasculanta;

- Platform ridicatoare cu brat tip PRB — 15 pe AUTO 5T,

Toate utilajele vor respecta normele de poluare.

L. LEGISLATIA APLICABILA
Legea romdna.

a) Ordonanta de urgenia a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari p ublice si a contractelor de
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concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c¢) Legea nr. 10/2005 privind calitatea in constructii.

M. MODUL DE PREZENTARE A OFERTE! _

Oferta tehnico-economica se va face pentru proiectare §i executie a lucrdrilor de
de iluminat arhitectural a imobilelor amplasate in perimetrul Piefei Libertatii din
municipiul Baia Mare i trebuie si aiba o valabilitate de minim 90 de zile.

Propunerea tehnici
Prezentarea propunerii tehnice se va face, in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini din cadrul Documentatiei de Atribuire si ale Studiului de fezabilitate aprobat prin
H.C.L. nr. 419/2014,
Propunerea tehnicd va fi astfel prezentatd incii si se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei sale cu specificatiile tehnice previizute in caietul de sarcini si in Studiul de
fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 419/2014.

- Descriera detaliatd a planului de lucru conceput pentru proiectarea, respectiv executla
lucriérilor conform caietului de sarcini;
- Graficul de timp pentru realizarea activititilor aferente indeplinirii contractului
Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiari astfel incit aceasta si furnizeze toate
informatiile cu privire la pref, precum §i alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie publica.
Actul prin care operatorul economic i§i manifestd vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in relafia contractuald cu autoritatea contractantii, il reprezinta formularul
de oferta.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toat3
perioada de valabilitate, trebuie sa fic semnati, pe propria riaspundere, de citre ofertant
sau de ciitre o persoani imputernicitd legal de ciitre acesta.
Ofertantul va prezenta propunerea financiari prin completarea urmitoarelor formulare

v' Formularul de ofertii ,
precum si orice alte elemente de natura financiard sau comerciald care sunt necesare

pentru evaluarea ofertei. '

Pentru ca oferta sé fie considerats acceptabild, Ofertantul va prezenta:

» Certificarea calititii: _

Contractantul va propune un sistem de asigurare a calitafii in conformitate cu SR EN ISO
9001, care va include obiective, politici si proceduri de management a asiguririi calititii,
sau echivalent.
Se solicitd “programul calititii propus pentru prestarea serviciilor”. Se va avea in vedere
modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat Ta lucrare, precum si gradul
de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeazi s
fic aplicate i planul efectiv de control propus.

Certificarea sistemului calitatii va fi dovedita prin sistemul de management al calitiii SR
EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Prestatorul trebuic si
fie certificat ISO 9001.

* Masurile de protectia muncii:
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- Se va face dovada asigurdrii unui nivel corespunzitor al managementului
sistemului de s#ndtate gi securitate in munci in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008,
sau echivalent.

Dovada asigurdrii unui nivel corespunzitor al managementului sistemului de sinitate si
securitate in muncd, in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 sau echivalent, valabil la
deschiderea ofertelor.

~ Atestarea Indeplinirii acestei cerinte se demonstreazd prin prezentarea de documente

emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirmd certificarea
managementului sistemului de sénatate si securitate in munci corespunzator solicitarii sau -
orice alte probe sau dovezi in misura in care acestea confirmi asigurarea unui nivel
corespunzitor in acest sens.

Se va prezenta o declaratic pe proprie rdspundere - Declaratie de securitate si
sdndtate in muncd. Executantul rdspunde de respectarea normelor de sindtate si securitate
in muncd si aparare fmpotriva incendiilor spec1ﬁce activitédfilor desfasurate pe parcursul
desfagurarii activitatii.

Autoritatea contractantd sohclta operatorﬂor economici participanti la procedura de
achizitie publicd, sd indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protectia muncii.

Pe perioada derulérii contractului vor fi respectate, in principal:

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdnitatea in munci;

- Ordinul nr. 536/1997 al Ministrului S&n#titii pentru aprobarea Normele de

igiend si a recomanddrilor privind mediul de viata al populatiei

- Norme generale de protectie a muncii;

- Norme specifice de protectie a muncii;

- Norme de prevenire §i stingere a incendiilor,
precum si celelate prevederi legale In vigoare.
Personalul de execufie va fi calificat gi autorizat conform prevederilor legislstiei in
vigoare. Personalul de serviciu va avea asupra lui pe perioada efectudrii lucrarilor carnetul
de siinitate cu rezultatele analizelor previizute de normele sanitare.

In timpul orelor de program, lucrdtorii vor purta uniforme si ecusoane
inscriptionate cu numele, prenumele, si societatea care executi lucririle.

Personalul de execu‘;ie va fi instruit lunar pentru cunoasterea si aplicarea normelor
de protectia muncii, asupra modului de lucru §i comportarea la locul de munca.

De asemenea se vor respecta prevederile normelor generale de prevenire si stingere
a incendiilor NS PSI 3134/2005, Ordinul 712/2005 al Ministrului Administratiei si
Internelor pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii
si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, modificat prin Ordinul
786/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgentd, Legea 307/2006
privind apérarea impotriva incendiilor si legea 481/2004 privind protectia civil.

. Masunle de protectia mediului:

- Se va face dovada asigurérii unui nivel corespunzator a protectiei mediului in
conformitate cu SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent.

- Informatii privind obligatiile referitoare la protectia mediului care sunt in
vigoare la nivel national §i care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii
‘contractului, se pot lua de la Agentia pentru. Protectia Mediului, Baia Mare,

~ str. Iza nr. 1/A.
Dovada asigurdrii unui nivel corespunzitor al protectiei mediului, in conformitate cu SR
EN ISO 14001/2005 sau echivalent, valabil la deschiderea ofertelor.
Atestarea indeplinirii acestei cerinte se demonstreazd prin prezentarea de documente
emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirmi asigurarea unui
standard de mediu corespunzitor solicitdrii sau orice alte probe sau dovezi in misura in
care acestea confirmi asigurarea unui nivel corespunzitor al protectiei mediului.
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Se vor respecta masurile de protectic a mediului pe toatd durata de Indeplinire a
contractului de lucriri. Se va prezenta o declaratie pe propria rspundere in acest sens.

N. EXECUTIA LUCRARIT

Executarea lucrdrilor se va realiza In conformitate cu prevederile din contract si din
caietul de sarcini, ludndu-se toate masurile pentru realizarea unor lucrdri de calitate si
gvitarea oricaror neconformitéfi.

O. TERMENE DE EXECUTIE §I DE CALITATE

Lucrarile cuprinse in prezentul caiet de sarcini se vor efectua in municipiul Baia
Mare dupd semnarea contractului, in baza unui grafic stabilit de comun acord:

a) reprezentantul achizitorului va urmdri realizarea lucrarilor;

b) la terminarea lucrdrilor lunare reprezentantul achizitorului va confirma
executarea lucririlor cantitativ si calitativ;

¢) ofertantul este raspunzitor de garantia pentru lucrérile executate.

d) executantul este raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de lucru utilizate, cat i de calificarea personalului propriu pentru eventualele accidente,
pagube sau efecte negative, precum si a instalatiilor puse la dispozitie de beneficiar.

e) executantul va asigura un specialist care si supravegheze efectuarea lucririlor
de executie.

f) executantul trebuie si dispund de resurse umane — personal calificat, materiale,
utilaje si aparatele de misurare si control specifice. Utilajele, echipamentele si aparatele
de misurare si control utilizate pentru verificaréa conformitatii lucrarilor executate trebuie
sd fie autorizate in termen si permanent in stare buna de funcnonare
P. MODUL DE RECEPTIE SI OPERATIUNI CE TREBUIE ASIGURATE DE CATRE
EXECUTANT PENTRU RECEPTIA Y4 PLATA LUCRARILOR

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului informatii tehnice
pe care le considerd necesare pentru indeplinirea lucrérilor.

Se va face receptia partiald la predarea proiectului tehnic i receptia lucrdrilor de
executie la terminarea lucrdrilor.

Receptia se va face la sfrgitul fiecdrei luni calendaristice de citre reprezentantii
achizitorului i cei ai prestatorului.

Factura lunard va fi insotitd de certificat de garantie gi conformitate §i de situatia

de lucréri.
0. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI:

Cuantumul garantiei de bund executie a contractului de lucrdri:

Garantia de bundi executie este de 10% din pretul contractului fird TVA.

- Modul de constituire a gamntiei de buni executie a contractului de lucrdri: prin
instrument de garantare emis in conditiile legii, sau dacd pértile convin prin reineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale. In acest caz contractantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii contractante, la o bancé agreatd
de ambele parti. Suma initiald care se depune de citre contractant in contul astfel
deschis nu trebuie sd fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazi sa alimenteze acest cont prin
refineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pdna la concurenfa
sumei stabilite drept garantie de buni executie in documentaiia de atribuire.
Autoritatea contractantd va dispune ca banca si Instiinteze contractantul despre
virsiméantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtitor de dobdndi In favoarea contractantului.

Autoritatea contractanti are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund
executie, oricAnd pe parcursul indeplinirii contractului, In limita prejudiciului creat, in

SAIA MARE 1 ex. / M.M... [27.01.2015
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cazul in care contractantul nu igi indeplineste obligafiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executic achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru prestatorului, precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate.
Modul de restituire:

- Garantia de bunii executie se restituie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de
citre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, dacd nu a ridicat pani la
acea dati pretentii asupra ei.

R. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea contractanti are obligatia de a permite personalului sau agentilor
oferantului si viziteze amplasamentul lucrarii.

Fiecare ofertant poate si viziteze amplasamentul pentru a putea fi in méisurd si
evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si rlscurlle, toate datele care i-ar putea fi utile
in Intocmirea unei oferte fundamentati tehnic gi conformi cu datele reale din teren.

S. PREVEDERI GENERALE
Prezumtia de legahtate si autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul isi asuméi raspunderea exclusiva pentru legahtatea si autentlcltatea
tuturor documentelor prezentate in original gl/sau copie in vederea part1c1par11 la
procedura.

Analizarca documentelor prezentate de ofertan‘;l de catre comisia de evaluare nu
angajeazi din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fatd de acceptarea acestora ca
fiind autentice sau legale si nu Inliturd rispunderea exclusivd a ofertantului sub acest
aspect. Personalul executantului este obligat si se conformeze regimului de acces si
regulamentului de ordine interioard la sediul achizitorului.- profesionalism si
promptitudine.

Prestatorul rdspunde de respectarea normelor de s3nitate si securitate in munca si
apdrare 1mpotr1va incendiilor specifice activititilor desfasurate pe parcursul desfasuraru
activititii in institutie.

- Personalul prestatorului este obligat s3 se conformeze regimului de acces si
regulamentului de ordine intericard la sediul achizitorului.- profesionalism si
promptitudine.

intocmit
Ing. Mihali Mirioara

N
s f
’

Vasile Barbul
Director General

Aosan Marius
Director $.U.P.
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Rodica Iosip
Sef serviciu W
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Sl de fazabilitate Bl 0038044- ILUMINAT ARHITECTURAL CLADIRI CU
VALOARE CULTURALS SITUATE M PIATA LIBKRTAT,
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QRIS
I. Dete generale:
1.5, Denumires obieciubul de invesii
1.2, Amplasamentl lcrarilcr
ayCondii climats-meteorslogios
b).Ceologe, sismologie
1.3, Titukaruf Imvestitior
b4, Benaficiand investitiel
I.5. Elabaratorl studiulul

. Sadrul H@giﬁﬂaﬁm getual peivind serviciul public de luminat In Remania
- Cadrul lagislativ aplicatsl
-- Standarde si normative referitoare la calitatea consticlial sparatelor de Juminat:
-— Direclivele 2008B5/ICE ~ Jossd Tensiune, 2002/95/CE RoMS i 2@@&55;@5 -
DEEE pentru aparatele de luminat

. Situatia existenta a sistemulul de ilumingt arhliectural
V. Descrizraa lucradiar:
¥. Caracterizticile principale ale construtiilor
V1. Pa Libertali-LED
V.2. P-ta Libertsili -LHAT
Wl. Gonditil impuse 'a executarea lucrarilor
Wil. MEsur de grotectls munofl
Will.  Durats de reslizare a invesiidel - graficul de realizare a investiiel
1. Costurile sstimative ale nvestitiel
Devize generale estimative
X Indicater tehnfeo-sconomisi ai eblectlvului de investiy;

#.  Anzliza cost-beneficiv Concluzi
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Studiu de fezabilitate- ILUMINAT ARHITECTURAL
CLADIRI CU VALOARE CULTURALA SITUATE
IN PIATA LIBERTATIL, Municipinl Baia WMare

I.  Date genersle:

1.i. Denurnires obiesiivulul de nvestt:
Studiv de fezahiliisie privind: 1L UMINAT ARMITRCTORAL CLADIRE U Al APATRE

CURTURALA SITUATE 1M PEATA LIBERTATI, Munieipiul Bala Mare

I.2. Amiplasamentul verasilor
Municipiul Bain Mare , Judetul Maramures
a} Gonditli elimato-meteceologics
o Topografia: zond de depresiune
o Clima si fenomensle natursle - speciice zonei, mai aparie, datarild exstenis Tanfuoluif
carpalic ce Indeplinests rolul benefic de paravan, Impiedicénd intemperiile reci dinsprz
rord-ast,
Aflald la adédpost, localitales are un dlimal de ruanld medieraneans, oo iemi bande, 508
rear wiseole, ou ver ricoroass, prefunigite si un schilibry stmosferic favarahil,
Yanturile nu prezinid carscteristici deosebite. Daloritd imobillzdrii maselor de aer in
deprasiune, a8 inregistreazl pericade Lingi de calm stmosfaric.
Conform STES- wlui 170864 -80 localilates Bala Mare se neadreszs in tipul elimaitc I,
ayérid urmstoarele coractenisticl:
# indice maxim de fnghef pe o pericads de 30 de ani 1M, = 720:
& repariifia indicelul de Tnghe din cale mal 2spre 3 femi dink-o pericads de 30 de
ani 1M oq = BB
# repartitia indicelul de Tnghel din cele mai sspre 5 ierni dintr-n perioadd de 30 de
ani %%, = 540,
# adancimea zonsi de Tnghei eate de ~ 0,80 m {eonform STAS 6054 - 85);
# zona ecliand &, ou presiunea dinamicd de bazd egald cu 03 kNimp {conform
STAZ 10,104 /20-50

Br 003/2019-5F-Tuminat arhitectural PIATA LIBERTATT Baia Mare
Fag. 1/24



# zona de inclircare oy epadd B oy greulstes de referintd de 1,20 Eidnp
loanform STAS 10 04:29-92)
# zong climatericd 1, cu temperaturl de celoul de la 18" {iama) la +28" (vara),
canfoirn anexel O din noraatival Ci07/3-97,
Clasa de egresivilate & medivlyi asepra construclior din ojel este PH=8.9 I adincimes
de T ; |
Zonarsa teritoriala din punct de veders &l 28pazii asie de gradul 8",
Zonares teritoriala din puret de vedere al vintului esle in zona A°,

k) Geologle, slemalogie
¢ Reliefu! depresiunii, alcBiil din cilevs terase ale vailor exdsients, arg aspaclul
uri amfitestry cu largd deschidere spre nord, pldun 2 platouri Bogate n
RELTTH
Stratificares ieramlui
- 0.0 0. 5mepaniing vagstal
- Q.5... L im-argila prafoass
-1.1..... 3 2m-srgils galbena cenusig, pastic consistents, condractila
o din pured oe vedere al prolectdni antiselsmice & construckiler, conform
nermativalal PTONG2, zons unde se modernizeazd ¢ se reabilteszd iluminatu)
pletonal ze siueszd Tn Zona £ cu walseres coeficieniviui Ks = 0,12, si cu
perioads de ool) Te=0,7 sec.
o sl aspeclul femomenalar hizico-geolagice, amplasamentul retelelor de iliminat
este stabil. Terenul de fundare este formal din sol vegelal, argild prafoasa i
pietris cu bolwdnis.

L3, Titwlaral investithel
MUNICIPIUL Bals MaRE

4. Baneficiarul inveslitisi
BALMICIPILIL BALD MARE

1.5 Elsboratoru] studiui
S0 Luxten Lighting Company S4.

BM 0037201 4-5F-Ilurninat arhitechural PISTA LIBERTATIL Bais Mare
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Incepand din ianuaris 2003 exista reglementar legistative refaritoars la aclivitalile care
au in cerirl ateniiel uminatul publis ca si priorlte. Astiel au fost definils si reglomentale

Leglslatia aplicabila proceduriler de schizilis & servisilor de iluminat public;

Organismul de monitorizare si controt sl senicilor; ANRSC

Madul de gestionare a senvicillor de iluminat public;

Factorii de referinta (nivel de iliminare, capacitate manageriala ete);

Felatia opergios-bensfictar

Gagrsl legislativ aplicabit

43

QUG ne 342006 privind sieibibes contreclfor de achiziie publies, a contraclelor de
gincesiung de fucran publins of & conlracialor de concesiung de servicl

HG. o FI200F pening sprobares Momelr de aplioere 9 prevaderior mirifoss 15 slrduires
eoairacielor da coneesiure do oren pullice & & conteactelor de comcesiune de sendch
prevazufe in Cirefgnanta de urgenla 9 Guvernuli nn M4/2008 adving alrbuines confrackelor de
achizitie publica, & conlrachly oie tonceshing de heran piblice s @ confracialor de concasiing
fie serwici

Legea v 2302006 5 senicidly de fuminat public

Lagea ar SHA2008 o seencilior commmiane de wifel publive

Legea ar 1232092 » enariel slsclics &l & garely nalvals

Ordin ANRSC ne TRADT priving aproberea Mosmstor melodologice do stabilre, ajusiore ssu
modtificang & walod aclivlatior sendehidil de fMminet public

Ui AMRSC ar BW2007 pantru apecbavgs Segulsmeniuh-cadas al sendoivhd de fminad
sl

0.6, nie $2A008 priviod privind afidanis energalior s promorarss willzan b consamaron final

& SUrselor segenerabila e snerie

HG. ar 4092009 panis sgrobares Marmekr svelodafegice de aplicare a Ordonerad Cuvermmud
i ZSE008 paving eficiants energelics s promovinges wilzand is consumstor fnal 8 rosurselor
ragensrabile de energle

HG. ne 452007 peniry aprcharen Regutsmeniulul privind acondarea Noomclor & domeaial
sendeifor comumiace de willsl pubiice

Qe AMRSC e JBP0YT pavind modifcsres lanfolor de scondare & menliners &
liverefarimdonzaliter 5 & modsfeld do leonlplutorizalin afberale i domenid sardeiior
comuitane g Wil fice

Bl 032004 -5F-Tumingt arhiteciural PIATA LIBERTETI, Raia Mare
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Directivg 200 HPTUE w Parlamsernsinil Eivopeas 3§ o comillad die 27 octombrie 2002

priving eficfente cuergetivd, o modificars g eectivelor J000/1 23/0E i 20000301

i ol alwwgene & DMrmpdfoetur 200480K 56 200643200

o Celiand 862007 pewiry apederes Segufamestulni-codes of servicinlel de e
poblic - pudlicen i Mowiiors! Offciad, Partes §, we, 320, din $4 mai 2007

o Clvelfion! 393 ol 20032007 pewtrn aprobares Cortvacid-oaden peiving folosire
fufrastracteid sisiensufnl de distribnriea ewergles elecivive penten realizarea verviciii
ol iftemsdeacss parabli - paskhficat by Montiorod Offcial, Parvea &, ae 320, din 19 wal 2007

¢ Chelomenies Uvresafad TIA02 privined wegenizeven of fanctinsorea servieiilor pbiio

el clministrave o donsemislid pabhife of prival o bveees loead - publicsts i Moaiiornd

Ciieierl, Pawsea 1 o 648, o 35 comgaest 3003

e

-2 glandardizat iluminaul cailor de circulatie grin S8 EN 13433, spie deosebire de

cornunitalea europeana. pe teribtoriul carelz circwle doar recornendari ale CIE (Comislg
Infernationals de |lurminst).

Frincpalele acte normative luate in considerare sunt:

Standards $i nommative referitosre la calliaiea comstructiel aparstelor de
Hurninat:

& CEL EX G0598-1 ~ 2005405 (C1F 34.21 Y11 ed.)
CEL EN 60592-2-1 - 199700 (U1 34-23 10 ed.)
CEI EN 6059823 - 200510 (0HE 34-33 10 ed.)
CEDEN 35005 200840 (C1 110-3 ¥ ed. )
CEI EN 6100032 - 2007284 [C11 11631 1% ed.)
CEIEM GTO00-5-3400 2002405 (011 114-28 1%)
CENEN S1008-3-3 — 199386 (CF RIG-28 1 ed.)
CEl EM 613407~ 10906/ (CFN 34-73)
CENEN 61547A 0~ 200008 (U1 34-75 % 1)

WOW W WY W WY

- Dirgctivele 2008M8(CE - Joasd Tansiune, Z002/95/CE RoHS 31 2002/36/CE -

DEEE pentru aparaiels de iluminat

bfigniitfe Antoritonii Puabfice Locale

in baza Ordonanted 4202002 onoe adminiziratie publics loeals:

ko

£

Este ohligala sa rsabiileze, sa imrsiing 8f sa mending sigiemul de uminst pubiic
idirect zau prin delggare de gestiune), astfel incat acesla sa corespunds nomslor
impuss prin 3R EN 13433 si SR-EN 13201 Stendard lumingt Public, partss 2 ll-a
Carinte da performantd.

Eate obligata sa infiniz=ze [dacs nu exista) un sarviciy de iluminat public, dar m
ogfecare, o unul capabil sa respacte cerinlele mpuse de ANRSC win procedura de
licentiersfautorizars,

Conform legisiatiel privind organizares el functonares servicilor de iuminat pukdic,
servigiile de umingt puidic ve respecta sl va indeplini, in infregul lor, indicatord da
performants aprobeti prin holararn ale consilillar lesle.

B D03/ 2014-5F-Uuminat arhitectursl PT&TA LTRERTATIL, Baig Mare
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o Inbaza LESWI008, ¢ serviciuhil de Dumirat pullc, pubdicats in Monitor Oficial, orice
adminisiratie publica locala are urmetoarele obigad:

= At L2302006 - de a slebors of 2 aprobe slraiegia iocala de dezwelisre o SIP
st & infrastruciunii aferenle, cu consultares praalablla a cetstenilor;

AT alin (1) L2302006 - de a sprijin rezolveres sedizariior cu privire |a
deficientsle apsrute In prestarea serviciului de lumingt pulbilis.

o Art 34 alin {2) L232006 - do & planifica s urman lusrarile de invesiiti necesars
asigurari funclionerdi sistemului in conditi de siguranta st la paramelrl carul
prirn prescriptile ehmice;

o In bazs Ordonantel 2202008 privind eficienla energetica si promovares ulflizarii (2
consumatonil finali 2 surselor regenerabile de energie. publicala in Moniiorul Cicial,
orice adminisiratie publica locala are wrmatoerale abligati:

o At 7 - Autoritalile sdministratiel publice cenlrale sl locale au obligatis sa ia nmasur de
imbunzaiatire @ eficlentsl energetice, prin promovares cu precaders & masurilor care
genaresza cele mal mar economil de energie in cef msl seur interval de tirmp.

o Lista indicetiva & masurilor de imbunatatire & eficientai energetice prevazule la alin. {1}
si g arl. 5 &lin, (1] esle cuprings in anexa mr. 1.

o df luminat {de exempiy, lampi de duminat nol 51 aficiente, sislems de comands
digiiada, ...}

o Autoritatile administratiel publice locale din lacatitatile cu o populatie mal mare de
20000 de locuitor au otdigalia se intcemeascs programe de imbunatatire & sficiente
energelice, in care includ masur pe termen scurl s masw pe e lung (36 ani),
wizand un program de inyesiitil peniru care a8 vor intocmi siudiile de fezatilitate,

Wi. Shugtiz existents a sistemuiul de Hlumingt arhitectusal

Orssul Baia Mare eshe Tlr-o cortinua dezvoliare din punct de vedere urbanisic si
adilitar, iar servichle comunitae de wilitell pubice cunnec o permanenta extindere. Sistemul
de iluminal public &) Municipiuui Bais kere a cumoscut un ample procas da reghiliare 8l
modermizais ncepand o anul 2004 s Tnalizal in 2012 Din ponet de veders 8l iluminaiulu
architecturat in acesia pericads au fost puse in valoare o seris de obiective curm ar fi: Teabml
Wunicipal, Biserica Masteres ook, Biserics Ludesrana | Bissica Sfanta Cruce, Biserics
SEAnton, Biserica 5112 Apostoll, Biserdca St losil Biserica 31 Mitwil 51 Gawril,

Prezentul siudiu are ca obisct reglizares ituninatului arhiteciural aferent imobielsior
amplasate in perimatrul Pielel Libartati din rmurisipie! Baia Mare. Scest luory va i realizst
pricy puneres in evidenta pe imp de noapie, din pune de veders luminetebnic, 2 elemenizlor
arhriieciurele specifice de pe fiadels principale =i acopeisun smplasats in perimetul Pisis
Libertati din munigipiol Baia iare. |

A G003 20 14-5F-Tuminat arkiteciural PIATS LIBERTATIL, Bafa Mare
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¥, Descrlerea Jucriyiliop

Muricipiul Baia Mare impreuna oy Conslliul Locsl  doresle puneres in waldare a
cladiftor istorics, simbe 8 orasului, situate in Piets Libertati.

in temeiul art Bllegea 23062008, pentru organfzsres si desfisurarea senviclului de
furvinat pubdic, trebuie sa %o asigure salisfacerea unor cailinge 8l nevol de uillitals publics ale
earmunitatilor locale, si anwme:
a8} eldigares gradului de civilizatie, & confortulul gf a ealitéfi vieg;
b) cragleres greduiui de securitale individuats ¢ colectivd T cadrul comunitiilor
Iocabe, precurn si a gradulul de sigurants 8 circulaliel rutiere i pietonals;
, ¢} pUnerea in valoare, prin iluminet adecvet, & elementelor arhitectonice si pelsagislics
ale localitaiilor, precurm gi marcaras evenimentelor festive si a sarbaionlor legale sau
religicase;
iy suslineres gi stimulares dezvolideil esonornico-sociale & lcalitdgilor;
g} funclionarea $i explostarea in condiii de siguranta, rentabiitate ¢i eficiena
BEON0MIcd 8 infrastruchuri sferente sardciulu,
Funciichares serviciului de luminat public reluie 58 se desifisoare pamin:
#) salisfaceres inleresulyl genersl &l comuritali;
bl safisfacerea cat mal complete & cerintelor beneficiarion
) intarirea coagiumi econemico-socisle B mivelll cormunitatior incale:
d) azigurzrea dezviliari durabile & unitstilor adminisirative-tertonals;
&) cresterss gradului de securitate individuala st colectiva in cadrul cantumnitatilon
incale;
fi puneres in valosrs, prin lluminat adecvat, & slementelor srhitecionics sl
peizagistics ale losalitatitor;
gy Hdicares gradulvl de civilizatie, a eonfortului 2] & calitadl wietli;
hy rnarirea graduiui de siguranta @ cirouistiel rotiare si plelonale:
i crearss unwl ambizat placut;
i} wresteres oporiunitaiiler rezultate din dezvoliarea turismo i

BM 0% 2014-5F Tuminat: arhitctural FIATA LIBERTATIL, Baia Mare
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W. Ceragisiiziicle principale ale construstiilor

W1, Peia Libarisdl-varianis LER
Peniru reallzares luminatulul arhitectursl & imoblislelor amplesate in perimedinil Pistel
Libertati in warianta wtilizari aparstelor de iluminat echipate cu LED, se va avaa in veders ca:

# Aparatele vor | montste pe sislpii metalici cmamentsl eisient in Piste
Libariatl & wor 6 ordeniate cetre cladinile reprezentative dir perimeinl Pieiel
Likbvertai.

¥ Culoares proiscioarelor ¢ & capacelor lor vor §i de culoars ow cea & stalpilor
{ragru).

» Cablyl de alimentare & proiectoarelor va [ de fip WYY 3x9, Smmpl g saw
riegru) pozai in intesioml stalpllor si recordal in clemels de legaturs axislente in
sltalpi.

» Prinderss proiecioarelor pe sialpii sxigtand ea va realizg prin intermediul unar
confecii metalice negra de forme cat ma apropiata ou, consolele axistents |

2 In drepiut iscardi slelp se va monials cale o doza de derivalie, dimsrnsin
BOxBDxAS mim, cu grad de proleclie IPES, mevaziia cu cleme serie in care s@
var reslza conaxiumile.

:';: Alimentares cu enargie electica & inglalstel de luminat arhiteckural se va
realiza din relesva subierana existents in zona.

7 Panln puneres in valoare a bregilor $i castaniior existenti in plata se vor folosi
10 proisctoare oy 24 Led-uri incastrale lz mivelul solului, alimenlstz LES
{ MICOG 3x2.5manp) din culiile existenls in zona, s demoniz cele B prolecioare
oy halogenurg melalics existards.

Pentru variants cu aperate schipate cu LED s-au ssiimal urmatosrefe sehipamenie:

- Prodector LED, 33, focalizone langs, i3 bug
- Projeclar LED, 33V focalizare lindava, T3 boiey
Profactor cu LED, 18W, focalizare clindrica
fgusta simeldcs, 2 b
Profector cu LECY 330, focallzare clowlans
Figusala simelios 9 b,
Friveclor invasirat 24w LED  alb rece, ungh srediy T b

BM 003/ 201 4-8F-Tluminal arhitectural PIATA LIBERTATIE, Baia Mare
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Locurle de ampissament ale punchelor luwinosse nol 21 oullle seistenia I 20ns se
regasresc in planul de trases = amplasaments] plansa 31} ansgal prezsaiuiul |
Toale echipameniale falosile vor respecta unmaloarale earactaristich
# Class de izolstisd
Grad de grotectiz IP 55
Srad de protectis KO8
Larcass din Al- et

W ow W

k3

Saeritur din silicon
» [Piesele extefivare de prinders din olel inoicidsbil
Specificatite tehnice minime pentru fecars tp de echipamant sunt anekaie prezentuld SF

1§ Anexs B,

Documetifele de refesinla peni aproviziarans malsdaisior principals:
- SR CE! 80802-1:2008 penfru cabln electrice;
- &R ER 60588 20017 peniry aparate oe fumminal,

V.2, P-is Lihertatd-varanis LY forolestoare eu halogenurs mefalical

Peniru realizares llurminatulul arhiteciurs! a imobilalelor amptesats in perimetiul Fistei
Libertatii in variarts utilizani aparatelor de lumingt schipate cu LHM (halogenura metalics ),
S8 V8 AVER In veders ¢

2 pparatele vor 8 moniate pe stalpil metslicl omementali existenti it Pista
Libartati i wor fi oferdate calie oladirle mprezeniziive din perirmetul Pistei

Likegrigtii, .
& Gulsarss prolectosrelor si 8 capscelor lor wor fi de culoare cu ces & sislpilar
raaru.

# Gablul de slimentare @ proecloarslor va §i de tip WYY 352 St gl sau
nsgeul pozst in intsrior stalpilor sl racordsi in demelz de legalurs sxdstents in
sialpi.

» Prindersa projecioareior pe stalpi exislent se va resliza pein intermedidl L
surfachl natalice negre de forma cat el apropiata cu, conzolele exislente |

Biv] O03/2014-SF-Tharinat arhiteciural PIATA LIBERTATIL Baia Mare
Pag. 824



B on dreptul fiecarl stafp se wa montala vele o dozs de derieatis, dimension
BUmB0x45 mm, cu grad de protectie [PEE, prevazuta cu clarme sere in care sa
wor reglizs coneunile,

# Bimentares ol anergie slectrice & instelaliel g8 luminat ahitectural se wa
realize din retesus sublarana existents in zona.

» Paniu puneres in valoare & razilor 8f castaniior existent in piata 8 vor folosii
10 proiecioars noastrale la nivelul solulid, simemtate LES § MOCE 33 Smmy)
din outile axisiante in zong, s demonta cele § prolectosrs cu haiogenurs
imetslica existents |

Peniry vartania cu aparaie echipate co helogenur] iwelalice se vor
viilize vrmalosiele echipamente:

- Proigetor oo halogenurd matafice, 5047

focalizare larga asimalrcs 7Bh
- Projecior o islogenud melalice, 1501,

focalizars farga simslrica 13 by
-~ Frolgctor oo hatogenir melalice, 2600,

focalizare clindrics ingusta simsiics 2 bwiy;
- Profgcfor cu halogenur metalice, 7501,

focafzans nisra orzomnials 9 Gty
~ Profector incasiral, ow halogend metalice, T0W Tl

Tegle echipamenizle folosite vor sespecta vemaldanels caracienstic:
= Ulsisa de izolate |
7 (arad de protects P 65
= Grad de protecie M08
& Garcase din Al- wmat
# Chgermburt din silicon
» Plessle exterivare de prindere din abel inoidaii

B 0037200 4-5F-Euminae arhitzctural PIATA LTBERTAYIL, Bais Mars
Pag, 9/24
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W Condidi impues & secutares lucraiilo

- Toaie parile metalice ale Instglatisl electrica care in mod nommat niv suni sul lsnsiung,
dar vare accidentsl pol sjunge, se vor racorda la prizele de pamant, ou ramificati din
Of-Zn 28w mmp si conducter BY 18;

- Ba vy respecta distaniele minime presorise de normativul MTE S0TIORIDD inire cabhar
s diversels retele pozate in pamant si in ser;

- Rezistenta de dispersie a prizel de pamand By = 100, In caz contrar se va complzia
slectrozi pang le atingeres acestel valor;

- Penlry @ echilibra consurmul pe cele 3 foze, legeres proleciosrelor ia cablul de
slimentara e va face succesiv iz fazele L1, L2, LY;

-Toate parfile metalice ale aparaielor de ilurningt, care sunt in clasa | de izolalia, 5@ vor
records la conductorul de prodeciie {PE) din cably;

Wil Mésurl de protestia mungli:
Tkandarde, Mosmative, Flge Tehneologice ¢ alte prescriptfl care trebuebese

rESPSCEETE 2

"

5

Legen securltstil i sEndtathi in muncd nr. 319/ 2006;

HE 300/ 26086, privind cerdnlele minlne de securitate §i sindkate pentru santlersle
temporans sau mokie

HE 10482006, privind cerinbele minime de securitake i sandtste pentry wtiizares
tle cltre luertori a echipamentalor individuale de probectie Y ocul de e ;

HE 10814 2008, privind cerindele minime de securitate 4 sanatate pentru ool de
MLnGS ;

HE 114642006, pivind cerinfele minime de securitale si sindtate pentru uilizares
i muncd de cdbre lucrdtor! a echipamentelor de muncs ;

HG 1426 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legil securitdtil s sBnatatli in mwened nr. 319/ 2006 ;
Moronativ pentry profeciared gi ewecutares insialzliilor eleckrice ou tensivnd pénd la
100 c.a, 5i 150000, - WP =17- 2011 ;
Ghid penkng nstatatl elecirice cu ensund pang 216004 £, 5 15004 ¢.o. — GP G52 —
2008

B 00320 4-SF-Thmipst arbiteciural FUITS LIBERTETT, Bala Mare

Pag. 10434



MTEFDOZ fOBFO0 - Mormatie pentvy preiedarea 5l execulla repelelor di cabiur
alacirice;
- WTE 089000 - Regulamernt general de manewra In instalatile sleclics de mede &l
inatia tensine

PE 1090895 . iretuciiuni peribey dimensicnisrea § verificarea  instalafilos
slectroenergetice (2 soliciidd mecanice s termice Tt condiiile cursnfilor de
sourteircuit;

- BT - 482 - Incercdr, verificin sl mBsurion executate I caliun;
- Legea 3182003 - Leges energial slectice,
- QUG nr. 19802005 - Ordenanta de urgenid privind protectia mediulu;

- HoG.R. nr. 918/2002- Sighilires procedurii-cadin de svaluare a impactulul asupra
mediubsl 51 pentruy aprobarea listel profectelor publice sau privale supuse acesie]
procedurd;

- Opdin 0.A.7.M. nr. S60/2002 - Aprobarea Froceduid de eveluare & impactulal asupra
mediuly st de emitere & acordulsd de madiu;

- Ordlin #.E.2M. fr. 8632002 - Aprobarea ghidurilor metadoiogice aplicabile etapelar
proceduri-cadry de evaluare @ Impactuigt asupra medilai;

- STAS | GR B521 /1997, SR 13433/199C ,

- Standard SR CEI 60364-4-442 - Instalaill electice Tn construchil ;

- Indrepiar de pratectare 5l sxeculie & Instalatilor de lagare ba pBmdnt LRE = Ip30 = 04 ;
~tomengiator de werlficld, oeredr sioprobe priving montajul, puneres in functiune gl

darea in explostare a instalatilor energetios - B8 Q02779 .

M&suri gsnerala de protectia muncii

La mewtares, PIF, explosiarea si reparsres wlilajelor ze vor aplica prescriptile din
"Mormele generale de protectia muncii 1998 * alzborate in corformilate oo Legea 20/1996
ol privire la pregdtives si insiruires speciaiislilon, metode si mijloace de propegandal afisajs la
looul de munca), echipament individual de protecliz muncii, trensportul, manipulerss, s

depositsies melediaielon, semnalizares loouilor de murnca,

B (013 201 4-8F-Tlumingt arhitechural FIATE LIBERTAT, Baly Mare
Pag. 11424



Beneficiani are oifigsie saimiocmssscainstusiun spetilice loculul de muncasi
conditile necesare rmodulil de pornine, funclionaie s opite in cendill de sligurenitetalae
achipamantalon si utilajelor.

Profectia inpotrive atingerier indirecte :

FPenlru protectia persooslull impolriva stingeriler indirecte in retalebs de joasatensiung
ou meutnl legst s pamdnl (T) se uilizeszasistermul de pretectie prin legares 18 eonducharul
de protectia (PE), realizéndu-se o achemalTH-Gj ca sxiguradeclansarea in caz de defect inkr-
ur timg mai mic de 3 sec., in care functile de neutru @ de proiectie sunt combinale intr-ur
singur conductor pening infreaga schema{PERN).

I condiile art 3.1.9.43 din STAS 128045, in plus, se preveds o masura
suplimentara de protecte, legarea la pamant .

Vit  Durata de reaiizase a nvestitiel — graficw] da reslizare & lnvestiflel

Graficul de reslizerea Instalatiel este prezentai in &nexs A @ prezeniuliul SF.

B 03 20014-5E-Duminat srhiteckural PIATS LIBERTATIL, Baly Mare
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ANEXA B SF BM 003/2014

SPECIFICATIE TEHNICA

PROIECTOR LED 33W FOCALIZARE LARGA

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini

Producator

1

2

3

Parametrii tehnici si functionali

- sursa tip LED, 1x33W, de inaita
performanta

- culoare sursa - alb cald

- forma compacta, dreptunghiulara

- putere totala aparat - 45W

- tensiune alimentare: 230Vc.a./50Hz
- cos fi=min. 0,9

- cauloare carcasa: NEAGRA

- Flux luminos: minim. 27501m

- Carcasi compusa din componente din
aluminiu extrudat §i aluminin fumat, toate
comp. din otel sunt otel inoxidabil, capac
din policarbonat, garnitura de silicon,

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

- grad protectie IP: min. 65

- grad protectie IK: min, 08

- clasa de izolatie: I

- cablu conectare finala inclus, max. 3m

Conditii privind conformitatea cu
standarde relevante

- respecta standarde nationale si europene

- marcaj CE

Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare post garantie in tara
- min.2 ani garantie

Alte conditii cu caracter tehnic

- dispozitiv de monitorizare termica
- sursa integrata de tensiune

- driver integrat




PROIECTCOR LED 33W FOCALIZARE LINIARA

Corespondenta propunetii tehnice

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul | cu specificatiile tehnice impuse

crt. de sarcini prin Caieiul de sarcini Producator
0 1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali

- sursa tip LED, 1x33W, de inaita
performanta

- culoare sursa - alb cald

- forma compacta,cilindrica

- putere totala aparat - 45W

- tensiune alimentare: 230Vc.a./50Hz
- ¢cos fi=min. 0,9

- cauloare carcasa: NEAGRA

- Flux luminos; minim, 1850Im

- Carcasii compusa din componente din
aluminiu extrudat si aluminiu turnat, toate
comp. din otel sunt otel inoxidabil, capac
din policarbonat, garnitura de silicon,

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

- grad protectie IP: min. 65

- grad protectie IK: min. 08

- clasa de izolatie: I

- cablu conectare finala inclus, max. 3m

Conditii privind conformitatea cu
standarde relevante

- respecta standarde nationale si europene

- marcaj CE

Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare post garantie in tara
- min.2 ani garantie

Alte conditii cu caracter tehnic

- dispozitiv de monitorizare termica
- sursa integrata de tensiune

- driver integrat




PROIECTOR LED 19W FOCALIZARE CILINDRICA INGUSTA SIMETRICA

Corespondenta propunerii tehnice

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul | cu specificatiile tehnice impuse

ort. de sarcini prin Caietul de sarcini Producator
0 1 2 3
1 | Parametrii tehnici si functionali

- sursa tip LED, 1x19W, de inalta
performanta

- culoare sursa - alb cald

- forma compacta, cilindrica

- putere totala aparat - 25W

- tensiune alimentare: 230Ve.a./50Hz
- cos fi=min. 0,9

- cauloare carcasa: NEAGRA

- Flux luminos; minim. 1280Im

- Carcasé compusa din componente din
aluminiu extrudat gi aluminiu turnat, toate
comp. din otel sunt otel inoxidabil, capac
din policarbonat, garnitura de silicon,

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

- grad protectie IP: min. 65

- grad protectie IK.: min. 08

- clasa de izolatie: |

- cablu conectare finala inclus, max. 3m

Conditii privind conformitatea cu
standarde relevante

- respecta standarde nationale si europene

- marcaj CE

Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare post garantie in tara
- min.2 ani garantie

Alte conditii cu caracter tehnic

- dispozitiv dé monitorizare termica
- sursa integrata de tensiune

- driver integrat




PROIECTOR LED 33W FOCALIZARE CIRCULARA INGUSTA SIMETRICA

Nr.
ort.

Specificatiile tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin Caieiul de sarcini

Producator

1

2

3

Parametrii tehnici si functionali

- sursa tip LED, 1x33W, de inalta
performanta

- culoare sursa - alb cald

- forma compacta, cilindrica

- putere totala aparat -45W

- tensiune alimentare: 230V c¢.a./50Hz
< ¢os fi=min. 0,9

- cauloare carcasa: NEAGRA

- Flux tuminos: minim. 2400

- Carcasfi compusa din componente din
aluminiu extrudat gi aluminiu turnat, toate
comp. din otel sunt otel inoxidabil, capac
din policarbonat, garnitura de silicon,

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

- grad protectie IP: min. 65

- grad protectie IK: min. 08

- clasa de izolatie:

- cablu conectare finala inclus, max. 3m

Conditii privied conformitatea cu
standarde relevante

- respecta standarde nationale si europene

- marcaj CE

Conditii de garantie si postgarantie
- asigurare post garantie in tara
- min.2 ani garantie

Alte conditii cu caracter tehnic

- dispozitiv de monitorizare termica
- sursa integrata de tensiune

- driver integrat




Se va completa cu DA sau NU datele tehnice garantate de produsul ofertat. Unde este cazul
valoarea caracteristicii ofertate, §i dupd caz actul doveditor (standardele de calitate, fisa tehnicé a
producétorului — conform opisului ofertei)

in cazul neindeplinirii caracteristicii respective se va completa la rubrica observatii
caracteristica oferitd
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Formular F3

OBIECTIV: BMAS-EXTINDERE STP BAIA MARE 2014
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 5-ILUMINAT ARHITECTURAL SF
Categoria de luerariz 61-PIATA LIBERTATI)

Nr.  Gapitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare

ort. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera

(7]

Observatii c} ufilaj

Corectii d) transport
Liste anexe Total{at+b+c+d)

SECTIONE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA

4 1 2 3 4 3

1 TSAQSXT 93 M CUB €,50000

SAPBT MAN, PAM . 8PATIT , PINA M ADRIHO.PT

W2HOTAL T M 50,00000

BROEIL TIF M PENTRU 1 CARLU DE LKV SYRAT PROTECTOR

CEOFPOLLIT DIN PV

3 TED18XC v mouB | 6.00000

OMPLUTORA CUMPACTATA LA SARTURI Pr.o

HIILGR BL.DE INALTA TENSTUNE U

i THSROP ALY

W OTARE

4 EBO1A 6 M 50,00000

Lo
Y TUBURI-TEVY DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 #p

TOR DE ALUMINIU SAU CUPRRY, IZCLAT, IRTRODUS

LrELL -f4 SCABLAD TU TZGL MANT CAUC MOOG FX 2,8 5 1ERR0/8

5 W2G23B 9% M ~3,00000

TEE PYC-G D=L0 MM, CABRU €U SEOCT DE LE-5D

~TEAVA PVL FDO

6 msmorxc e M cuB ©1,00000

G D=1, D08 BVAC 0, 00-1, 500 TEREN TARE

7 CAQ2XF 61 M CUB 1,00000

PREPARARE 51 TURNARE

Eil0602  -0RI3:2100414 CU ADADSTRI

35 wRAD 8 1500

8 TRAO6A10 B2 240000

TIEBA DE S, SMC UIST.,  =10EN %

TRANSPORTUL RUTIER

AL FANINTULUL SAU MOLOZULUT CU

s

’,w Sistem informatic proieciat de SofteM Plus srl, Tel-323.78.37 Pag.



Excoitam LXT Obicctiv BMAS  Obipcr005 Catpegti

Formular ¥3

f) i 2 3

5.

e EE10XA 41 BUCATA 10,00000

CIOR, FAR, HUNTAT DE SUPORYT EXISTENT

5100037 " 'Bucara 10,00000

PROIECTOR INCASTRAT 24 LED-URL, ALR
[ak

SUPLRT SUPRATH

REN PROTECTOR RGE

ITE U FUZIBIL THCL
U b A MONTAD

13 W2DO1A

/ EHES

ARER LRBATURIT

FOLT 1.8 mq

03

ALATITLGOR DE ILUMTNAT,COMETINDG DIy

LR GHT, YAPORT PR

TOR, PROEECTOR, FAR, HONTAT PE SUPORT EXTITENT
CUOPOZITIE B

¥ AUT5704

WA RIDICATOARE CU BRATE TIF PRE-15 BE AUTO

[
&

~ BUCATA  20,00000

10,00000

o T 1(}3’0{{0{30

15 9801312 BUCATA 78.00000

BECTOR LED 23 0w

9801313 mucata  13.00000

LED 33 0w

U 874

PROTECTOR 1

JIECTOR  LEDR 324

EH10XE %L BUCATA  103,00000

INBTHLS

R CORD

g

ILOR BE TLUMIBAT, CONSTIRD oFd

MINAT FLUOR P VAPORY

54 YT . o e 410’00000 e s

L REE BE

SABLO T

-~
P

,X Sistem informatic proiectat de SofteH Plus sril, Tel:323.78.37

Pag.




Eveentant LXT Obicctiv BMAS  Obicer(s Caiea]

Formular F3

0 1 2 3

5

24 4802227 M 410,00000

CABLY EMERGIE MYYWM G870 IBY 30X 1,5 MuE

75 ‘9800802 BUCATA 1500000

BARDA Ol ZINUATA SLITATA

2% EACAXA  ®i  BUCATA  50,00000

CEE DE DERIVATIE SAU RAMIFICAIE PLCARLURY, TEVI, T4

ILMOBT, THGR. APAR, PE DIBLURL/CONSOLE, MEDIL HORMA

‘7318987 " BUCATA '50,00000

D2A DE DERIVATIE TIp a¢

HEA PGLL

W2D01A ‘BUCATA  60,00000

NTARE CLEMN DE DERIVATIE P77, CONDUCTORRE

T T T U mveAmE 60,00{}00

~QEBE 5304 E2] STONFECTYE METALTOR

ko 115,00000

2 6103608 ' KG """ 10,00000

VORSER HEAGRE (FP) V5011 HTR 8- 80

33 W2F02A %9 BUCATA | 6,00000

LRI METALICE

/x Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl, Tel:323.78.37

Pag.



